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各有关电力企业： 

2018 年 3 月 17 日，郴州湘水天塘山风力发电有限公司发生

一起风机倒塔事故。从事故初步调查情况看，造成此次事故的直

接原因是风机紧急变桨系统直流电源未投，导致风机紧急变浆时

失速、飞车。事故暴露出风机检修、运行维护严重依赖厂家，设

备缺陷整改不力等突出问题，目前，事故仍在进一步调查中。为

深刻吸取此次事故教训，防范类似事故发生，现对加强我省风电

机组安全管理工作提出如下要求： 

各单位要认真贯彻落实国家

安全生产法律法规、规程规范和标准要求，严格落实《防止电力
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生产事故的二十五项重点要求》，结合本单位实际建立健全各级

岗位责任制，确保风电机组安全管理责任落实到位。 

各单位要高度重视风电

机组运行维护工作，将其纳入本单位安全工作中进行统一部署和

管理。要协调风机厂家做好风机质保期内设备的运行、维护和保

养工作，坚决杜绝“以包代管”。要加强风机保护管理，严格保护

逻辑的修改、投退、试验等工作。 

“ ” 各单位要进一步规范“两票”工作程

序，把好“两票”审核关。要定期开展“两票”执行情况检查，加强

“两票”执行情况考核。要加强作业现场安全技术交底，强化作业

现场安全巡查和监护，坚决杜绝违规违章行为。 

各单位要深刻吸取此次事

故教训，针对事故暴露的隐患和问题，举一反三，对风电机组立

即组织开展一次全面的安全隐患大排查。对排查出的安全隐患，

要明确整改责任，落实整改措施，及时整改闭环，确保设备安全

可靠运行。 

 

                              湖南能源监管办 

                             2018 年 3 月 26 日 
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